
                                  Сведения о наличии в МКОУ «Александровская СОШ» 

             условий для охраны здоровья обучающихся. 
 

№ Наличие актов, протоколов измерения, исследований Результаты 

1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о Соответствует санитарно- 
 соответствии государственным санитарно-гигеническим эпидемиологического 

 требованиям здания, строения, помещения, оборудования, заключения о соответствии 

 используемое для осуществления образовательной государственным санитарно- 

 деятельности. гигеническим требованиям 

 44.15.01.000М.000027.10.17. от 27.10.2017 здания, строения, помещения, 

  оборудования, используемое для 

  осуществления образовательной 

  деятельности. 

   

2. Наличие акта проверки готовности к Учреждение готово к 2018-2019 
 общеобразовательного учреждения к 2018-2019 учебному учебному году. 

  году от 10.08.2018  

3. Наличие акта проверки готовности к отопительному Объект готов к отопительному 

 сезону на период 2018 -2019  от  10.08.2018 сезону. 

4. Наличие акта технического осмотра оборудования от Всѐ оборудование находится в 
 10.08.2018 эксплуатации, технически 

  исправлено и готово к работе. 

5. Наличие актов испытания спортивного инвентаря и Все спортивные снаряды надѐжно 

 

оборудования в спортзале, на школьном стадионе от 

10.08.2018 укреплены, исправны. 

  Спортивное оборудование к 

  занятиям готово. 

6. Наличие протокола лабораторных исследований питьевой Вода соответствует требованиям 
 воды №1716-О от 06.08.2018г. САнПиН 

7. Протокол измерения сопротивления изоляции Сопротивление изоляции 
 электрических проводов и кабельных линий напряжением соответствует нормам ПТЭЭП 

 до 1000Вт №1 от 21.02.2018г.  

8. Протокол срабатываемой защиты системы питания с Защита выбрана в соответствии с 

 земляной нетралью №3 от 21.02.2018г. ПУЭ. 

9. Протокол определения сопротивления заземляющего Сопротивления заземления 
 устройства №5 от 21.02.2018г. соответствует требованиям 

  ПТЭЭП 

10. Протокол наличия цепи между заземлителем и Сопротивление переходного 
 заземляемыми объектами №4 от 21.02.2018г. контакта цепи между 

  заземлителем и заземляемыми 

  объектами соответствует 

  требованиям ПТЭЭП. 

11. Разработана программа  производственного контроля над  

 соблюдением правил и выполнение санитарных  

 

противоэпидемических мероприятий в МКОУ 

«Александровская СОШ»  

12. 
Годовой календарный график работы МКОУ 
«Александровская СОШ»  

 соответствует САНПиН.   


